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1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
централизованных систем питьевого водоснабжения подаваемой населению г Гуково и

поселкам Красносулинского района, 
январь 2021г.
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ния
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го
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1 2 3 4 5
Температура град. 9,0±0,1 РД 52.24.496-2005 -
Запах при 20/60С0 балл 1хл/1хл ГОСТ Р 57164-2016 не более 2
Вкус балл 0 ГОСТ Р 57164-2016 не более 2
Привкус балл 0 ГОСТ Р 57164-2016 не более 2
Мутность мг/дм3 0,38±0,08 ПНДФ 14.1:2:4.213- 05 не более 1,5
Цветность градус 3,6± 1,1 ГОСТ 31868-2012 не более 20
Общая жесткость 6,0±0,9 ГОСТ 31954-2012 не более 7,0
Активный хлор мг/дм3 0,44±0,08 ПНДФ 14.1:2:4.113-97 0,8-1,2

2.МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
централизованных систем питьевого водоснабжения подаваемой населению г Гуково и

поселкам Красносулинского района, 
январь 2021г.

Наименование
определяемых
показателей

Ед.
измерений

Результаты
исследований

Наименование 
документа на 

МВИ

Величина
допустимого

уровня

Общие колиформные бактерии КОЕ в 100мл Не обнаружено МУК 4.2.1018-01 Отсутствие

Термотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ в 100мл Не обнаружено МУК 4.2.1018-01 Отсутствие

Общее микробное число КОЕ в 1 мл 2 МУК 4.2.1018-01 Не более 50

Превышений ПДК согласно ГН 12.1.5.1315-03 «Предельно -  допустимые Концентрации 
(ПДК) химических и микробиологических веществ в воде водных объектов хозяйственно
питьевого и культурно-бытового водопользования» в подаваемой воде централизованной 
системы водоснабжения для питьевых нужд г. Г уково и поселков Красносулинского района за 
январь 2021 года к питьевой воде нет. Подаваемая вода населению соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 
И.о.начальника/̂ 1боратории Л.Г. Тищенко 
Подпись


